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EMESSO PER APPROVAZIONE

SALA REGIA VIA BRAIDA - FIORANO MODENESE

ASSIEME STRUTTURALE DEFINITIVO
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STUDIO  INGEGNERIA MUTUSSIS
Ord. Ing. Parma n° 2198A

Viale Milazzo 16 - 43125 PARMA
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IMMOBILTEC  SPA

17.09.2018

PILASTRI CIRCOLARI

ING. MUTUSSIS

27.09.2018

AGGIUNTO TETTOIA - PROFILO GRONDA - SPOSTATO FILO 1

ING. MUTUSSIS

GRONDA 300X300

VELETTA ORO

PERIMETRALE

H1000mm

15.11.2018

MODIFICATO TETTOIA FILO 8 IN SBALZO

ING. MUTUSSIS

VELETTA "ORO"

FRONTALE H1000mm

4

30.11.2018

INTEGRATA VELETTA ORO PROGETTO BRAMBILLA

ING. MUTUSSIS

LAMIERA TRAPEZOIDALE

PORTANTE

PACCHETTO COPERTURA TIPO KALZIP

SPESSORE VARIABILE 180/240mm

STAFFE DI FISSAGGIO

ISOLANTE TERMICO

MANTO LAMIERA METALLICA

AGGRAFFATA

6

27.12.2018

EMISSIONE PER DEPOSITO (CAMPATA PRINCIPALE 30200mm) ING. MUTUSSIS

NODO TIPICO A

NODO TIPICO C

NODO TIPICO B

CONTROVENTI FALDA

TONDO Ø20

PIANTA STRUTTURA COPERTURA 1:100

A

A

B

B

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

TUBO Ø139.7x8

TUBO Ø139.7x8

TUBO Ø139.7x8

TUBO Ø139.7x8

PIANTA BASI PILASTRI  - 1:100

Vista 3D

AB

TUBO Ø355.6x12.5

Tirafondi BARRA M30X1000 8.8

TUBO Ø219.1x8

TUBO Ø219.1x8

TUBO Ø219.1x8TUBO Ø76.1x5

TUBO Ø76.1x5

1 2 3 4 5 6 7 8

M20x65

CONTROVENTO

DI PARETE

LONGITUDINALE 

TUBO Ø139.7X8

TUBO Ø355.6x12.5

SEZIONE FILO A - 1:100

Vista 3D FRONTE CON TETTOIA

TUBO Ø76.1x5

M12x45

TUBO 200x150x4

NODO "A"

GIUNTO A TAGLIO

ARCARECCI

TUBO Ø219.1x8

LAM. SP.20mm

M20x70

NODO B

GIUNTO FLANGIATO

TUBO Ø219.1X8

AB

SEZIONE FILO 7 -VISTA DA ESTERNO 1:100

AB

SEZIONE FILO 8 - VISTA DA ESTERNO - 1:100

1 2 3 4 5 6 7 8

TUBO Ø139.7x6

TUBO Ø139.7x6

TUBO Ø219.1x8

TUBO Ø101.6x4

TUBO 200x150x4

SEZIONE FILO DI COLMO - 1:100

B

B

4

TUBO Ø355.6x12.5

M20x65

TUBO Ø139.7x8

LAM. SP. 30mm

Tirafondo dritto M30X1000

CL. 8.8

NODO "C"

PIASTRA DI BASE

CONTROVENTI PARETE

N. DISEGNO

COMMITTENTE: IMMOBILTEC Spa - Via Ghiarola Vecchia, 73 - Fiorano Modenese (MO) - P.IVA n. 02606280366

PROGETTO: Progetto di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (fabbricato in lamiera) e parziale ampliamento (pensilina a sbalzo); in

applicazione dell'Art. 53 della Legge Regionale E.R. - N. 24/2017; intervento edilizio previsto su fabbricato esistente, posto in Comune di

Fiorano Modenese (MO) - Via Braida, 22-24-26 identificato catastalmente al Fg. 9 - particella 45.
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SEZIONE TIPO RETICOLARE A LENTE - SCALA 1:50
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